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11-520 Ryn, ul. K. Wallenroda 10

Ocena jakosci wody

Na podstawie §21 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r,, poz. 2294), po
przeprowadzeniu kontroli jakosci wody z wodociggu publicznego Ryn w zakresie parametréw grupy A

dniu 30 wrzesnia 2019 r., na podstawie wynikéw badar zamieszczonych w sprawozdaniach z badania
wody:

- L/SBW/479/2019 z dnia 07.10.2019r., pobranej dnia 30.09.2019r. z wodociggu publicznego Ryn-
sie¢- Canki 9/1

- L/SBW/480/2019 z dnia 07.10.2019r., pobranej dnia 30.09.2019r. z wodociggu publicznego Ryn-
siec- ul. Zamiejska 11A

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gizycku stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia

Uzasadnienie

Na podstawie badan laboratoryjnych probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pobranych

W ramach sprawowania biezgcego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody z wodociagu publicznego

Ryn, woda:

- W Zzakresie parametrow mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w
okreslonym w zat. Nr 1A (tab.1) i 1C (tab.1) do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),

- W zakresie zbadanych parametréw organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zat, 1C (tab.2) rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz.
2294).
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Sprawozdanie nrL / SBW/ 479 / 2019 z badania probki wody do spozycia

Badania spoza zakresu akredytacji AB 657 zawarte w sprawozdaniu z badan oznatzotio Iitara N. ,‘i cia
X Sanitarno-Epidemiol
1. Badania wykonano na zlecenie:. HK PSSE w Gizycku GRS ._z.,‘rT. I; e
zlecenie nr HK.4052.1.26.2018/ 137 /2019 z dn 30.09.%019 s ME—— __' .'-;.,.#_.._
2 Misjsce, datz | godzina pobrania probki:  Wodociag publiczny Ryn, sie¢- Canki 9/1 dia oA AR !
2godnie 2 sswiaaczeniem kiienta dn. 30.09.2019 r., godz. 8:20 B S S L) 2018 J
3. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: dn. 30,09.2019 r., godz. 12:40 PRI S
4, Probka pobrana przezz  probkobiorce, pracownika PSSE w Gizycku WPLYNELO
5. Stan probki: pozytywny g;g:{
Tl TTOGL Z00 s
Oznakowanie prébki przez klienta 87/Giz” ﬁ"msu dapumm
rtosé
Kod probki 479 oo
) * Rozporzadzenie MZ
Badana cecha Metoda badan Jednostka miary Wynik badania 2 dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017 poz.22984)
Badania fizyczno = chemiczne
<5
PN-EN ISQ 7887:2012 Ak przez i
Bars Metoda C mg/l (FY) pH probki przesaczonej 7.5 be: nieprawidtowych zmian
Aknmm
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU (FNU) 1,2 +- 0.2 bez niep yeh zmian. Z
zakres wartosci do 1,0
pH PN-EN ISO 10523:2012-03 = L4 :;2 _0{;1 6,5-9,5
PIEEWOARGHES SISHEPGRIN PN-EN 27888:1999 S/ em 588 +/- 24 2500
wiaéciwa w temp. 25°C
P y przez ow |
Zapach N W - akceptowalny bez nlrpnwkllowyuh zmian
PN-C-D4557:1972 T e
Smak N = akceptowalny he: niaprl\nddlnwy:h zmian

'niepewnos:': wyniku badaniafpomiary wyrazona jako niepewno$t rozszerzona przy poziomie ufnosci 85% | wspoiczynniku rozszerzenia k = 2
- wartosci ze znakiem <" | ,>" stanowis odpowiednio doing | gorng granice zakresu pomiarowego metody
w-nnnuu wycufana z katalogu PN, Laboratorium posiada wystarczajgce argumenty techniczne | meryloryczne do jej stosowania

Badania fizyczno ~ chemiczne wykonano w dniu: 30.09.2019r. Autoryzuje MEODSZY ASYSTENT
zy wy *® SEKCJ1 BADANJA WODY
mgr ini. Sylwia Cwalina
Oznakowanie probki przez klienta 87/ Giz Najwyzsza dopuszczaina
Kod probki i 479 .
= Rozporzadzenie MZ
Badana cecha Metoda badan Jednostka miary Wynik badania® 2 dnia 07.12.2017

. (Dz.U. 2017 poz.2284)
Badania mikrobiologiczne

Ogédlna liczba mikroorganizmow (jtk)

PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1mi 13 (9:19 bez nieprawidlowych zmian

w temp. 22+2°C po72 h i s P g
Obecnost | liczba bakterii
grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12 jtk/ 100 ml 0 0

—~ PN-EN ISO 8308-1;2014-12/
Obecnosé i liczha bakterii A1:2017-04 jtk/ 100 mi 0 0
Escherichia coli
Obecnosd | liczba Enterokokdw PN-EN ISO 7858.2:2004 jtk 100 ml 0 0

katowych
jtk = liczba mikroorganizméw
*niepewnost wyniku badania/pomiaru wyrazona jako niepewnost rozszerzona przy poziomie ufnoscl 85% | wspélezynniku rozszerzenia k = 2

Badania mikrobiologiczne wykonano w dniach: ~ 30.08-03.10.2019 r. Autoryz
MEQD FYSTENT
SEK( 'L*‘ wWOoDY

Wyniki badari odnosza sig wylgcznie do badanej probki. Podana niepewno$é nie obejmuje etapu pobierania probki. me 0 ! 1:na Parda

W przypadku dostarczenia probek przez Zieceniodawce Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za etap pobrania
i transportu probki. Bez pisemne] zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci,
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Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 657

Znak sprawy : L-SBW.4051.2. 137

.2019

Sprawozdanie nr L/ SBW /

Badania spoza zakresu akredytacji AB 657 zawarte w sprawozdaniu z badan oznaczono-lﬂerq-"ﬂ:-'“" ————

1. Badania wykonano na zlecenie:

2. Miejsce, data | godzina pobrania probki:

zgodnie z oswiadczeniem kiienta

3. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium:
prébkobiorce, pracownika PSSE w Gizycku

4. Probka pobrana przez:
5. Stan probki: pozytywny

HK PSSE w Gizycku

Ketrzyn, dn. 07.10,2019 r

g stmna 1 t;imnl_

/ 2019 z badania plj.ébkrwody 'do 5P9?¥§f§’ , togl

dnis

zlecenie nr HK.4052.1.26.2019/ 137 /2019 z dn 30.09. 2019

dn. 30.09.2019 r., godz. 8:40

dn. 30.09.2019 r., godz. 12:40

Wodociag publiczny Ryn, sieé- Zamiejska ﬂA

07 -10- 2019

Oznakowanie probki przez klienta 88/Giz Najwyzsza dopuszczalna
- rtosé wg:
Kod probki 480 wartos¢ wg
: : . Rozporzadzenie M2
dnost
Badana cecha Metoda badar Jednostka miary Wynik badania 2 dnia O7.12:304%
(Dz.U, 2017 poz.2294)
Badania fizyczno - chemiczne
<5

PN-EN iSO 7887:2012 Al przez I

Barwa Metoda C , Mg (EN pH probki przesgczonej 7,7 bz nleprawidiowych zmian
Akceplo_'l?la przez kensumentow |
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU (FNU) 0,72 +/- 0,13 bez niep yeh zmian, Zalecany
zakres wartosci do 1.0

pH PN-EN ISO 10523:2012-03 s 7,5 ::2 0; 6,5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna e I

PN-EN 27888:1999 S/ 589 +/- 24 2500
wiasciwa w temp. 25°C M2 E
Zapach N - akceptowalny ; y pat) f

bez nieprawidlowye

PN-C-04557;1972" - s i S |
Smak N = akceptowalny haz nlupmvﬂdluwy:h zmian
*ni oé¢ wyniku b ia/pomiaru wyrazona jako nispewnosé rozszerzona przy poziomie ufnoéci 85% i wspdlczynniku rozszerzenia k = 2

- wartosci ze znaklem <" | ,»" stanowig odpowiednio dolng | géma granice zakresu pomiarowego metody

w-nurma wycofana z kalalogu PN. Laboratorium posiada wystarczajace argumenty techniczne | merytoryczne do jej stosowania

Badania fizyczno ~ chemiczne wykonano w dniu:

30.09.2019r.

Autoryzuje SEKCJI B

MEODSZY ASYSTENT
1A WODY
R

mgrinz, Sylwia Cwalina

Oznakowanie probki przez klienta R

88/ Giz

Kod probki

480

Najwyzsza dopuszczalna
warto$é wy:

Badana cecha

Metoda badan

Jednostka miary

Wynik badania*

Badania mikrobiologiczne

Rozporzadzenie MZ
z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017 poz.2204)

Qgédlna liczba mikroorganizmow (jtk)

w temp. 2242°C po 72 h PN-EN'150/6222:2004 Jt/ Aml 7 (412) bez nieprawidlowych zmian
;i:;n::;? i ey PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jt/ 100 mi 0 0

Obecnoseé | liczba bakteril T oo e danaiy — ; -

Escherichia coli

Obecnosé i liczba Enterokokéw PI-EN 150 7806:2:2004 100 g "

kalowych

jtk — liczba mikroorganizmow

*niepewnoseé wyniku badania/pomiaru wyratona jako niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnosci 5% i wspolczynniku rozszerzenia k= 2

Badania mikrobiologiczne wykonano w dniach:

Wyniki badan odnosza sig wytacznie do badanej prabki. Podana niepewnosé nie obejmuje etapu pobierania prébki,
W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponesi odpowiedzialnoscl za etap pobrania
i transportu probki. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inacze] jak tylko w catoéei,
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